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Revidert rapport etter tilsyn med Equinor UPN – Ansvar, kompetanse og 
vedlikehald av alarmhandteringssystema i kontrollrom på innretningar i Drift 
Sør - Aktivitet 001000263 

I perioden 2021 førte vi tilsyn med ansvar kompetanse og vedlikehald av 
alarmhandteringssystema i kontrollromma på Gina Krog, Gudrun, Johan Sverdrup, 
Sleipner, Snorre A og Snorre B. 
 
Vår rapport er vedlagt. 
 
Rapporten inneheld påviste avvik, og vi ber om at de gjer greie for korleis avvika vil 
bli handtert. Rapporten inneheld også observasjonar der det kan gjerast forbetringar, 
og vi ber om dykkar vurdering av desse. 
 
Vi ber om svar på dette brevet innan 15.02.2022. Vi ber også om at brevet og 
rapporten blir gjort kjent for arbeidstakarrepresentantar, mellom dei verneomboda. 
 
 
Rapporten blir publisert på www.ptil.no. 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
 
Vedlegg: 1 
 


